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بررسی عملکرد ترمودینامیکی جفت سیال عامل سیکل تبرید تراکمی آبشاری 
دومرحله ای جهت سرمایش تجهیزات مخابراتی

با رویکرد کاهش حجم تجهیزات
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خلاصه: در اين تحقیق يک سیکل تبريد تراکمی آبشاری دومرحله ای با مبردهای مختلف به صورت ترمودينامیکی بررسی 
شده و سپس تک تک اجزاء سیکل با رويکرد دستیابی به حجم کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. متغیرهای عملکردی 
شامل دمای تبخیر، نسبت فشارکمپرسور و مقدار کار ورودی در هر دو سیکل دما بالا و دما پايین بوده و ظرفیت سرمايشی 
به عنوان قید مسئله در نظر گرفته شده است. با تغییر مبردهای سیکل دما بالا و دما پايین، تغییر حجم اجزاء مورد استفاده 
و تغییر ضريب عملکرد سیستم بررسی می گردد. نتايج نشان می دهند که کمترين حجم سیستم با استفاده از مبرد آر-
134 آ ، در سیکل دما بالا و مبردهای آر-508بی و آر-23 در سیکل دما پايین به دست می آيد. همچنین در دماهای تبخیر 
پايین حجم کمپرسور مورد استفاده به شدت وابسته به مقدار ظرفیت سرمايشی است. به نحوی که در دمای تبخیر 173 
کلوين، با دو برابر شدن ظرفیت سرمايشی از 100 تا 200 وات، حجم کمپرسور از 9100 سانتی مترمکعب به میزان 3/2 
برابر افزايش می يابد. همچنین مشاهده گرديد با افزايش دمای تبخیر، حجم کندانسور هوايی کاهش می يابد و در دمای 
تبخیر 173 کلوين، با دو برابر شدن ظرفیت سرمايش از 100 تا 200 وات، حجم کندانسور هوايی در سیستم دومرحله ای 
آبشاری از 4500 به 13000 سانتی مترمکعب افزايش می يابد و با افزايش دمای تبخیر تغییر در افزايش حجم به واسطه 

تغییر ظرفیت سرمايشی کاهش می يابد.  
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1- مقدمه
واسطه کوچک  به  کامپیوترهای سرور  ساختار  دهه گذشته  طی 
شدن حجم نیمه رساناهای اکسید فلزات1 بسیار پیشرفت کرده است 
اما با وجود کاهش حجم، گرمای تولیدی در واحد حجم این سیستم ها 
تخمین  رساناها2  نیمه  مطالعات  انسیتوی  است.  یافته  افزایش  نیز 
استفاده  بدون  ریزپردازنده ها  که  انرژی  مقدار  بیشترین  که  می زند 
برابر 198 وات  انجام کار عادی را دارند  از وسایل سرمایش، قابلیت 
می باشد ]1[. همچنین مشخص شده است که عملکرد ریزپردازنده ها 
با کمتر شدن دمای محیط کاری بهتر می شود. اخیرا نشان داده شده 
اکسید  نیمه رسانای  چیپ  پایین،  دمای  با  کارکردهای  در  که  است 

1 - Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (CMOS)
2 - International Technology Roadmap for Semiconductors 
(ITRS)

فلزات توانایی رسیدن به عملکرد 3/4 برابری را در دمای 100oC- در 
دارد  می کند،  کار   85  oC دمای  در  بالا  توان  با  زمانی که  با  مقایسه 
]2[. در مواردی که به تبرید در دماهای پایین نیاز است، استفاده از 
سیستم های تبرید تک مرحله ای مقرون به صرفه نیست چرا که نسبت 
بازده  افزایش دمای خروجی روغن و کاهش  بالا در کمپرسور،  فشار 

حجمی و ضریب عملکرد سیکل را به همراه دارد ]3[.
محیط  دمای  کاهش  جهت  مرسوم  و  موثر  روش های  از  یکی 
کاری تجهیزات مخابراتی و سرورها استفاده از سیستم تبرید آبشاری 
می باشد. در سیستم های تبرید آبشاری، از دو سیکل تبرید معمولی 
به طور موازی )سیکل دما بالا و سیکل دما پایین ( استفاده می شود 
به طوری که کندانسور سیکل دما پایین به عنوان اواپراتور سیکل دما 
بالا عمل می کند. سیکل های تبرید تراکمی آبشاری یک روش موثر 
برای افزایش کارایی و ایجاد محیط مناسب برای تجهیزات الکترونیکی 
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و مخابراتی می باشند. پس از دهه ها توسعه و استفاده روزافزون، این 
سیستم ها بسیار قابل اعتماد بوده و می توانند در ابعاد بسیار کوچک، 
مناسب برای سیستم های سرور طراحی و ساخته شوند ]4[. شرکت 
آی.بی.ام1ِ اولین شرکتی بود که از سیستم سرمایش برای کامپیوترهای 
خود استفاده کرد و توانست 1350 وات گرما را در دمای 35oC دفع 

کند ]5[. 
محققان متعددی در زمینه سیستم های سرمایش آبشاری تحقیق 
سیستم  ناکارآمدی  محل  شناسایی  به   ]6[ رونقی  و  یاری  کرده اند. 
تبرید  سیکل  عملکرد  بهبود  و  تلفات  کاهش  جهت  آبشاری  تبرید 
پرداختند و با تحلیل اگزرژی پیشرفته، نتایجی جهت بهبود طراحی 
ایندلی و همکاران ]7[  آوردند.  به دست  آبشاری  و عملکرد سیستم 
باعث کاهش  به تعیین دمای تقطیر بهینه در کندانسور آبشاری که 
حجم و افزایش ضریب عملکرد آن می شد پرداختند. همچنین آن ها 
بیشینه سازی ضریب عملکرد و کمینه سازی تخریب اگزرژی سیستم 
پایین، دمای تقطیرمبرد  تبخیر مبرد سیکل دما  با متغیرهای دمای 
سیکل دما بالا و اختلاف دما در کندانسور آبشاری را بررسی کردند. 
گنگ و همکاران ]8[ سیکل آبشاری دومرحله ای را به منظور تعیین 
دمای بهینه میانی برای اگزرژی و بار تبرید بیشینه مورد بررسی قرار 
دادند. وانگ و همکاران ]9[ به بررسی یک سیکل دومرحله ای آبشاری 
دوست دار  مبرد  زوج  شش  با  و  داشت  مایع-بخار  جداکننده  دو  که 
فشار  نسبت  دادند که  نشان  و  پرداختند  کار می کرد،  محیط زیست 
تاثیرگذار بر  از مهم ترین عوامل  دو سیکل و کیفیت مخلوط مبردها 
ضریب عملکرد2 سیستم می باشند. هاتاچاریا و همکاران ]10[، نتایج 
برای  را  پروپان–دي اکسیدکربن  آبشاري  سیستم  یک  بهینه سازي 
نشان  همزمان،  به طور  را  گرمایشی  و  تبرید سرمایشی  سیستم های 
سیستم  عملکرد  ضریب  یافتندکه  دست  نتیجه  این  به  آن ها  دادند. 
افزایش می یابد. لی و همکاران  افزایش دمای فضای سرد  با  آبشاری 
]11[، به تعیین دماي تقطیر بهینه در کندانسور آبشاري، بیشینه سازي 
با متغیرهاي  ضریب عملکرد و کمینه سازي تخریب اگزرژي سیستم 
تصمیم دماي تبخیر دي اکسیدکربن، دماي تقطیر آمونیاك و اختلاف 
رسیدندکه  نتیجه  این  به  آن ها  پرداختند.  آبشاري  کندانسور  در  دما 
دمای تقطیر بهینه کندانسور آبشاری با افزایش دمای تقطیر و دمای 
تبخیر افزایش می یابد و ضریب عملکرد سیستم با افزایش دمای تقطیر 

1  IBM
2  Coefficient of Performance (COP)

در  هاتاچاریا  می یابد.  کاهش  آبشاری  کندانسور  در  دما  اختلاف  و 
تحلیلي دیگر ]12[، سیکل آبشاري دومرحله اي بازگشت پذیر داخلي 
را به منظور تعیین دماي بهینه میاني براي اگزرژي و بار تبرید بیشینه 
تبرید  قرار داده است. مافی و همکاران ]13[، سیستم  بررسي  مورد 
آبشاري در واحدهاي الفین را از لحاظ ترمودینامیکي و اگزرژي تحلیل 
کردند. در این کار، از دو روش پینچ و اگزرژي به منظور بهبود بازده  
اگزرژتیک کل سیستم تبرید استفاده شده است. گتو و بانسال ]14[، 
به تحلیل ترمودینامیکی سیستم آبشاري آمونیاك-دي اکسیدکربن به 
منظور بهینه سازي پارامترهاي طراحي و عملیاتي آن پرداختند. با نسال 
و جین ]15[، دمای تقطیر بهینه دی اکسید کربن را در سامانه آبشاری 
برای مبردهای آمونیاك )آر-7173(، پروپان )آر-2904(، پروپیلن )آر-
12705( و آر-404آ6، که در مدار دما بالا مورد استفاده قرار می گرفت، 

را ارزیابی کردند. در تحقیقی که توسط مسینو ]16[ صورت گرفته، 
آمونیاك-دی اکسیدکربن  آبشاری  تبرید  سیستم  بین  مقایسه ای 
و  پارخ  شد.  انجام  هیدروفلئورکربنی7  دومرحله ای  سیستم های  و 
آر-23/آر-507آ8  آبشاری  تبرید  سیکل  بهینه سازی  به   ،]17[ تیلور 
آبشاری  تبرید  سیکل  این  پرداختند.  ژنتیک  الگوریتم  از  استفاده  با 
ضریب  جمله  از  سیستم  عملکردی  پارامترهای  بهینه سازی  هدف  با 
عملکرد، حداقل کار مورد نیاز، اثر تبرید و راندمان اگزرژتیک بررسی 
شده است. دینگچ و ایلری ]18[، بهینه سازی ترمودینامیکی-اقتصادی 
یک نمونه سیکل تبرید یک مرحله اي را بررسی کردند. در این تحقیق 
کمپرسور  راندمان  و  کندانسور  اواپراتور،  در  حرارت  انتقال  مساحت 
شد.  انتخاب  سیستم  اجزاء  طراحی  مستقل  متغیرهای  عنوان  به 
همچنین آن ها تحلیل اگزرژی را جهت محسبه بازگشت ناپذیری های 
انجام دادند. صنایع و ملک محمدی ]19[، یک روش جدید  سیستم 
بهینه سازی جهت طراحی اقتصادی و حرارتی واحدهای تهویه مطبوع 
با سیستم تبرید تراکمی بخار را ارائه دادند. در تحقیقی دیگر، ایلماز 
آر- آبشاری  تبرید  سیستم  ترمودینامیکی  تحلیل   ،]20[ همکاران  و 

404آ/آر-7449 را جهت یافتن دمای تقطیر آبشاری بهینه انجام دادند. 
یک  ترمودینامیکی-اقتصادی  بهینه سازی   ،]21[ همکاران  و  سلباس 

3  R-717
4  R-290
5  R-1270
6  R-404A
7  Hydrofluorocarbon (HFC)
8  R-507A/R-23
9  R-404A/R-744

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrofluorocarbon
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آر-22،  مبرد،  روی سه  را  بخار  تراکمی  تبرید  مرحله ای  تک  سیکل 
آر-134آ و آر-407سی انجام دادند. در تحقیقی دیگر، دوبی و کومار 
]22[، تجزیه و تحلیل یک سیستم تبرید آبشاری دوگانه با مبردهای 
پروپیلن-دی اکسیدکربن را انجام دادند. پروپیلن به عنوان مبرد سیکل 
دما پایین و دی اکسیدکربن به عنوان مبرد سیکل دما بالا انتخاب شده 
است. در این تحقیق، تغییرات سه پارامتر مهم طراحی از جمله، دمای 
آبشاری  حرارتی  مبدل  در  دما  اختلاف  و  اواپراتور  دمای  کندانسور، 
است.  بررسی شده  عملکرد،  بیشترین ضریب  به  یافتن  دست  جهت 
شهریاری و سرحدی ]23[ در سال 2017 به بررسی پتانسیل استفاده 
به  حرارتی1  فتوولتائیک  گردآورنده های   توسط  خورشیدی  انرژی  از 
عنوان منبع حرارت ورودی به سیستم تبرید جذبی تک اثره لیتیوم 
برماید–آب پرداختند. در این تحقیق آن ها تأثیر پارامترهای مختلف 
دمای  حرارتی ،  فتوولتائیک  گردآورنده های  تعداد  شامل  عملکردی 
ضریب  بر  ابزوربر  دمای  و  کندانسور  دمای  اواپراتور،  دمای  ژنراتور، 
بررسی کردند. کشتکار و  را  تبرید خورشیدی  عملکرد روزانه سیکل 
واحد  سرد  آب  تولید  سیکل  برای   ]24[  2017 سال  در  طالبی زاده 
اقتصادی  ترمودینامیکی،  اهداف  جنوبی،  پارس  دوم  پالایشگاه   132
و زیست محیطی را بهینه سازی کردند. در ابتدا سیکل موجود و در 
حال کار پالایشگاه، در نرم افزار ای.ای.اس2ِ مدل سازی شد و سپس 
نتایج خروجی آن با داده های واقعی از واحد مربوطه مقایسه گردید. در 
تحقیق دیگری، کشتکار و ظهیری در سال 2018 ]25[ شبیه سازی 
ترمودینامیکی یک سیستم تبرید جریان متغیر را انجام دادند. در این 
کار آن ها پاسخ ترمودینامیکی سیستم به شرایط مختلف را از قبیل 

تغییر دمای تبخیر و تقطیر را بررسی کردند.
سیستم های  تحلیل  زمینه  در  گرفته  صورت  مطالعات  بررسی  با 
تبرید آبشاری تاکنون تحقیقی در زمینه مساله کاهش حجم تجهیزات 
در  لذا  است.  نگردیده  مشاهده  آبشاری  سیستم  در  استفاده  مورد 
در  مرحله ای  دو  آبشاری  تراکمی  تبرید  سیکل  یک  حاضر  مطالعه  
شرایط مشخص با هدف کاربرد در تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی 
با استفاده از معادلات ترمودینامیکی  تحلیل پارامتری شده و سپس 
حاکم بر تک تک اجزاء سیکل و با تغییر مبردهای سیکل بالا و پایین، 
کمینه شدن حجم اجزاء مورد استفاده و بیشینه شدن کارایی سیستم، 

بررسی می گردد.

1  PV/T
2  - Engineering Equation System (EES)

2- تحلیل ترمودینامیکی سیستم تبرید آبشاری
2-1 بیان مساله

به  دومرحله ای  آبشاری  تبرید  سیکل  یک  شماتیک   1 شکل 
همراه دیاگرام فشار-آنتالپی مربوطه را نشان می دهد. این سیستم 
مدار  دیگری  بالا3و  دما  مدار  یعنی  جداگانه  مدار  دو  شامل  تبرید 
حرارتی  مبدل  یک  توسط  مدار  دو  این  می باشد.  پایین4  دما 
و  بالا  دما  مدار  اواپراتور  عنوان  به  که  آبشاری  کندانسور  نام  به 
حرارتی  کوپل  هم  به  می کند،  عمل  پایین  دما  مدار  کندانسور 
محیط  به   CT تقطیر  دمای  در  hQ را  حرارت  کندانسور  شده اند. 
را در دمای 

 
cQ OT دفع می کند. اواپراتور نیز توان تبرید  در دمای 

  ,cas ET CLT جذب می کند.  دمای  در  فضای سرد  از   ET تبخیر 
cas, به ترتیب نشان دهنده  دمای تبخیر مبرد سیکل دما بالا  CT و 

, ,cas cas C cas ET T T∆ = − و تقطیر مبرد سیکل دما پایین بوده و 
، اختلاف دما در کندانسور آبشاری می باشد. در کار حاضر تحلیل 
انجام  زیر  فرضیات  اساس  بر  آبشاری  تبرید  ترمودینامیکی سیستم 

شده است ]26[:
● تراکم آیزنتروپیک با بازده 0/84 در کمپرسورهای مدار دما بالا 

و مدار دما پایین
و  لوله ها  شبکه  در  حرارت  تلفات  و  فشار  افت  از  ● چشم پوشی 

اجزای سیکل 
● انبساط آیزنتالپیک مبردها در شیر انبساط

● چشم پوشی از تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل
Lm دبی جرمی مبرد  Hm دبی جرمی مبرد در مدار بالا و  اگر 
اجزای  از  یک  هر  حول  کنترل  فرض حجم  با  باشد،  پایین  مدار  در 

سیکل، تحلیل انرژی سیستم به صورت زیر خواهد بود.

2-2 تحلیل انرژی سیستم آبشاری دومرحله ای  
مطابق شکل 1 معادلات حاکم جهت تحلیل انرژی سیکل مورد 

نظر به صورت زیر می باشند ]25[:
ظرفیت سرمایی تبخیر کننده:  

 ( )1 4LLQ m h h= −

   )1(

مصرف توان کمپرسور مدار دما بالا:

3  -High Temperature Circuit (HTC)
4 3- Low Temperature Circuit (LTC)
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( ) ( )6 5 6 5

,     H S H
comp HTC

s m e m e

m h h m h h
W

η η η η η
− −

= =
 

     )2( 

مصرف توان کمپرسور مدار دما پایین:

( ) ( )2 1 2 1
,

L S L
comp LTC

s m e m e

m h h m h h
W

η η η η η
=

− −
=

   )3(

به ترتیب راندمان مکانیکی و الکتریکی  eη mη و  در روابط بالا
موتور کمپرسور می باشند که برابر با 0/93 در نظر گرفته شده اند.     

نرخ انتقال حرارت در مبدل حرارتی آبشاری:

  ( ) ( )2 3 5 8  cas L HQ m h h m h h= − = −

        )4(

نسبت جرمی جریان در دو مدار: 

                    2 3

5 8

  H

L

h hm
m h h

−
=

−




          )5(

نرخ دفع حرارت توسط کندانسور:

      ( )6 7H HQ m h h= −

          )6(

و نهایتا ضریب عملکرد کلی سامانه نیز توسط رابطه زیر به دست 
می آید ]26[:

L

HTC LTC

QCOP
W W

=
+



 

                )7(

COP( به عنوان تابعی از آنتالپی های  همچنین ضریب عملکرد)
ویژه توسط جایگزینی معادلات )1( تا )4( در معادله )7( به صورت 

زیر تعریف می شود]13[:

( )( )
( )( ) ( )( )

5 8 1 4

6 5 2 3 5 8 2 1

           
h h h h

COP
h h h h h h h h

− −
=

− − + − −   )8(

خواص  کردن  مشخص  و  سیکل  در  موجود  نقاط  به  توجه  با 
آنتالپی  دما،  فشار،  مانند  سیکل  دو  هر  مبردهای  ترمودینامیکی 
مانند  جدولی  می توان  ای.ای.اسِ،  افزار  نرم  از  استفاده  با  آنتروپی  و 
جدول 1 ترتیب داد. روابط نوشته شده در این جدول با فرض معلوم 
فوق  میزان   ، ( )CT تقطیر دمای   ، ( )ET تبخیر دمای  مقادیر،  بودن 
دمای   ، ( )subT∆ شدن سرد  زیر  میزان   ، ( )supT∆ شدن  گرم 
آبشاری کندانسور  تقطیر  دمای   ، ( ),cas ET آبشاری کندانسور  تبخیر 

و استفاده  ( )CLT ، دمای فضای سرد ( )OT ، دمای محیط ( ),cas CT

از فرضیات ذکر شده انجام می گردد. در این تحقیق مبردهای آر-23، 

  آنتالپي مربوطه-اي و نمودار فشار مرحلهشماتيك سيكل تبريد آبشاري دو: 1شكل
   

-250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
101

102

103

104

105

h [kJ/kg]

P 
[k

Pa
]

 TC=40°C

TCAS,E= -5°C

1

23

4

5

6
7

8

TE=-50°C

TCAS,C=0°C

R717 CYCLE

R744 CYCLE

T[3]=TCAS,C- Tsub

T[1]=TE+Tsup

T[7]=TC- Tsub

T[5]=TCAS,E+Tsup

شکل1: شماتیک سیکل تبرید آبشاری دومرحله ای و نمودار فشار-آنتالپی مربوطه
Fig. 1: Schematic of a two-stage cascade refrigeration cycle and the corresponding pressure-enthalpy diagram
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آر- آر-22،  آر-134آ،  و  پایین  دما  در سیکل  وآر-508بی  آر-600آ 
290 و آر-12 در سیکل دما بالا در نظر گرفته شده اند زیرا استفاده 
از این مبردها در سیستم های تبرید آبشاری مرسوم تر می باشد ]27[. 
اواپراتور  تبخیر  دمای  صورت  به  بررسی  مورد  سیکل  کاری  شرایط 
محیط دمای   ، KCT = 312 کندانسور  تقطیر  دمای   ، KET =173
، میزان  KcasT∆ = 5 ، اختلاف دما در مبدل آبشاری  KOT = 305

KsubT∆ = 3 ، میزان زیر سرد شدن sup KT∆ = 5 فوق گرم شدن 
WLQ می باشد =100 ،  ظرفیت سرمایشی اواپراتور برابر 

3- معادلات حاکم بر محاسبه حجم هر یک از اجزاء سیکل
پایین  قیمت  علت  به  پیستونی  کمپرسورهای  تحلیل،  این  در 
الکتریکی  موتور  حجم  شده اند.  گرفته  نظر  در  بودن  دسترس  در  و 
) و چگالی قدرت  )inW توسط توان ورودی به کمپرسور ( )motorV  
زیر  رابطه  از  سه فاز  قطبی   4 موتورهای  ) برای  )dP دسترس  در 

تخمین زده می شود ]28[:

1.76 208000d inP W= +             )9(

in
motor

d

WV
P

=


         )10(

پایین با  دما  مدار  و  بالا  دما  مدار  در   ( )compV کمپرسور حجم 
 ( )inv استفاده از دبی جرمی و حجم ویژه مبرد ورودی به کمپرسور

 rpm3600 ) برابر با )N و با در نظر گرفتن سرعت کاری کمپرسور
آورده  دست  به  زیر  روابط  از   %50 ) معادل  )volη کارایی حجمی  و 

می شود ]29[:
5

, .
HTC

vol

v m
comp HTC NV η= 

            )11(

1
, .

LTC

vol

v m
comp LTC NV η= 

              )12( 

با  حرارتی  مبدل  یک  از  هوایی  کندانسور  حجم  محاسبه  جهت 
پره های پیوسته به شکل لوله گرد در شبیه سازی استفاده می شود.  با 
NTU جهت تعیین مساحت مورد نیاز انتقال گرما  استفاده از روش 
، قطر  ( )oD با در نظر گرفتن قطر خارجی لوله ( )hA در سمت گاز
، ضخامت  ( )hD ، قطر هیدرولیکی مجرای جریان ( )iD داخلی لوله
نسبت   ، ( )α واحد حجم  بر  گرما  انتقال  ، مساحت سطح  ( )t پره 
، نسبت حداقل  ( )σ سطح مقطع جریان آزاد به مقطع جریان ورودی 
مساحت مقطع جریان آزاد مجرای پره دار در جهت عمود بر جهت 
، نسبت  ( )frA ، مساحت سطح مقطع ورودی مبدل  ( )ffA جریان
اینکه سطح  به  علم  با  و   fA

A
 
 
 

به سطح کل  پره ها  مساحت سطح 

 بی508-آر/آ134-آر برای جفت سيال اِس.ای.ایاستفاده از نرم افزار ايی با  مرحلهخواص ترموديناميکی سيستم آبشاری دو نحوه تعيين: 1جدول
 

 خروجي اواپراتور  خروجي كمپرسور  خروجي كندانسور  شير انبساط
 سيكل دما پايين

4 1P P  
2 3P P   2 ,508 ,sat CAS CP P R B T T    1 508 ,  ,  1EP f R B T T x   

4 ET T  3 ,CAS C subT T T    2 2 2508 , ,h f R B P P T T  
  

1 E SUPT T T    

4 3h h   3 3 3508 , ,h f R B T T P P  
  

 2 508 , 2, 1s f R B P P s s  
  

 1 1 1508 ,  ,h f R B T T P P    

-  -     2 1 2 1/isen sh h h h      1 1 1508 ,  ,s R B T T P P    

  سيكل دما بالا
8 5P P  7 6P P   6 134 ,sat CP P R a T T    5 134 ,  ,  1CAS EP f R a T T x  

  

8 CAS ET T 
  

7 C subT T T    6 6 6134 , ,h f R a P P T T  
  

5 CAS E SUPT T T    

8 7h h   7 7 7134 , ,h f R a T T P P  
  

 6 6 5134 , ,Sh f R a P P S S  
  

 5 5 5134 , ,h f R a T T P P    

-  -     6 5 6 5/isen sh h h h      5 5 5134 , ,s R a T T P P    

 

جدول1: نحوه تعیین خواص ترمودینامیکی سیستم آبشاری دومرحله ایی با استفاده از نرم افزار ای.ای.اسِ برای جفت سیال آر-134آ/آر-508بی
Table 1: Determination of the thermodynamic properties of two-stage cascade system using EES software for R-134a/R-

508B
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، ضریب انتقال گرمای کلی بر  ( )ocη =1 داخل لوله ها پره دار نیست 
مبنای سطح سمت گاز داغ به صورت زیر محاسبه می گردد ]30[:

1 1 1
h W

h oh hc
c

h

A R
U hAh

A
η

= + +
 
 
 

           )13(

به ترتیب مساحت سطح کل انتقال گرمای سمت  ,c hA A که در آن 
شود  گرفته  نظر  در  ناچیز  پره  ضخامت  می باشند. اگر  سرد  گرم و 

می توان نشان داد ]30[:

                                                                                                                    ,(1 )f hc i

h o h

AA D
A D A

= −         )14 ( 

مساحت سطح پره های سمت گاز است. خطای  ,f hA که در آن  
ناشی از این تقریب کمتر از 10% می باشد. مقاومت هدایتی جدار لوله 

نیز از معادله زیر به دست می آید:

                                       
ln ln

2 /
2

o o
i

i i
h W

h c

h

D DD
D D

A R
lk A Ak

A
π

   
   
   = =

 
 
 

          )15( 

سرعت  بایست  ابتدا  گاز  سمت  جا به جایی  ضریب  تعیین  برای 
جرمی را از معادله زیر به دست آورد:

                            
fr

mG
Aσ

=
              )16( 

انتقال  سپس با استفاده از عدد رینولدز جریان و نمودار ضرایب 
با پره های دایره ای  لوله های  با  برای مبدل حرارتی  گرما و اصطکاك 
می شود  آورده  دست  به  گاز  سمت  ضریب  نهایت  در  و   Hj ضریب

:]31[
                                2 3

.
Pr

p
h H

G C
h j

 
 
 

         )17(

برای تعیین بازده سمت گرم ابتدا بایستی راندمان پره را به دست 
آورد ]32[:

            ( )1 1f
oh

A
A

η η = − −  
          )18(

به دست   hU معادله )13(،  مقادیر فوق در  با جانشینی  اکنون 

آورده می شود. با توجه به این که:

,.c c p cC m C=          )19( 

 ,.h h p hC m C=         )20( 

مبدل حرارتی بایستی به اندازه ای باشد که نرخ انتقال گرمای زیر 
را تامین کند:

    ( ), ,c c out c inq C T T= −      )21(

حداکثر نرخ انتقال گرمای مجاز برابر است با:

        ( )max min , ,h in c inq C T T= −   )22(

نتیجه  در  hC می باشد.  و   cC بین  مقدار  ، کمترین  minC که 
:]30[

    
max

q
q

ε =            )23(

بنابراین برای مبدل حرارتی جریان عمود بر هم با هر دو سیال 
NTU به دست می آید. در نهایت مساحت سطح  غیر مخلوط مقدار 

سمت گاز برابر است با :

min.
h

h

NTU CA
U

=           )24(

 ( )α با توجه به نسبت سطح انتقال گرمای سمت گاز به حجم کل 
حجم کل کندانسور برابر است با ]31[:

    h
condenser

AV
α

=          )25(

در طراحی اواپراتور، انتقال گرما را با افزایش ضریب سطح انتقال 
با  اواپراتور  اندازه  می کنند.  بهینه  مبرد  عبور  مسیر  افزایش  و  گرما 
استفاده از ضریب انتقال گرمای جوششی که توسط لی و مودارا ]32[ 
 98/3 2W/cm محاسبه شده، به دست می آید. این مدل شار گرمایی 
را برای اواپراتورهای هوایی پیشنهاد می کند. از آنجاکه طبق این مدل 
سرمایشی  ظرفیت  با  به صورت خطی  اواپراتور  حرارت  انتقال  سطح 
سیستم متناسب است لذا سطح و حجم اواپراتور سیستم مورد مطالعه 

از روابط زیر به دست می آیند :
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in
h

flux

QA
q

=


          )26(

( )222 1evap hV A= +     )27(

کندانسور آبشاری مورد نظر نیز از یک اواپراتور میکروچنل و یک 
کندانسور چندکاناله تشکیل شده است. ضریب انتقال گرمای چگالش 
که با استفاده از ضریب تصحیحی که توسط کولیر و تامس ]30[ به 
بنابراین  است.  جوششی  گرمای  انتقال  ضریب  از  کمتر  آمده  دست 
چگالش  برای  نیاز  مورد  سطح  مساحت  با  آبشاری  کندانسور  حجم 
سیال تخمین زده می شود. اخیرا تصحیح جدیدی برای ضریب انتقال 
گرما توسط پندهور و همکاران ]31[ ارائه شده است ولی نتایج را تغییر 
چندانی نمی دهد. در مناطق مادون سرد و مافوق گرم انتقال حرارت 
جابه جایی برای گاز و مخلوط دو فازی محاسبه می شود. محاسبات در 
ناحیه دو فازی کاملا مجزاست و انتقال گرما با توجه به کیفیت مبرد 
در هر سلول اندازه گیری می شود. جهت اندازه گیری حجم کندانسور 
آبشاری با در نظر گرفتن ابعاد هندسه مبدل به صورت ارتفاع کانال
، محیط کانال ( )WW ، عرض مفید کانال ( )chW ، عرض کانال ( )chH

، نسبت سطح مقطع  ( )flowA ، مساحت سطح مقطع جریان آزاد ( )P

) داریم: )β جریان آزاد

      , ,
2 2

cold platech ch
W ch

ch ch

WW WW N
W H

β= = =   )28(
 

عرض   cold plateW و  حرارتی  مبدل  در  کانال ها  تعداد  chN که
و  جریان  ورودی  مقطع  سطح  مساحت  می باشد]33[.  مبدل  صفحه 

قطر هیدرولیکی از روابط زیر یه دست می آیند:
2. , flow

flow ch ch h
ch ch

AA H W d
H W

= =
+

         )29(

از  ابتدا سرعت جرمی  گاز  جابه جایی سمت  تعیین ضریب  برای 
معادله زیر به دست آورده می شود ]33[: 

                                                                   
.ch flow

mG
N A

=
             )30(

انتقال  ضریب  ناسلت،  عدد  و  رینولدز  عدد  از  استفاده  با  سپس 
حرارت سمت گاز و طول کانال ها محاسبه می شود: 

0.8 1 3. .Re , 0.23.Re .Pr ,

.
. .

h D
D h

h

cas
ch h

d G Nu kNu h
d

m hL
N h P T

µ
= = =

∆
=

∆


   )31(

ضریب هدایت سمت گاز می باشد.  k µویسکوزیته جریان و  که 
مقدار گرمای منتقل شده از مبرد سیکل دما پایین به مبرد سیکل دما 

بالا از رابطه زیر به دست می آید:

.Q m h= ∆

        )32(

در نهایت حجم کندانسور آبشاری به صورت زیر محاسبه می شود 
:]33[

2(2 )(3 )(4 )cas cas cold plate chV L W H=     )33(

لازم به ذکر است در کار حاضر، حجم لوله های سیستم، شیرهای 
انبساط و عایق ها در محاسبات در نظر گرفته نشده اند.

4-  بحث و نتایج
4-1- صحت سنجی

  به منظور بررسی صحت مدل سازی انجام شده، ضریب عملکرد 
با نتایج مرجع ]30[ مقایسه شده است.  سیکل تبرید آبشاری ساده 
)آر- دی اکسیدکربن–آمونیاك  مبردهای  از  استفاده  با   ]26[ مرجع 
ترمودینامیکی-اقتصادی-زیست  بهینه سازی  به  717/آر-744( 

محیطی سامانه تبرید آبشاری پرداخته است. 
شامل   ]26[ مرجع  آبشاری  سیکل  کاری  شرایط  منظور  این  به 
پایین،  دما  در سیکل  تبخیر  دمای  بالا،  دما  در سیکل  تبخیر  دمای 
اختلاف دمای دو مبرد در کندانسور آبشاری و دمای تقطیر به سیکل 
آبشاری مورد بررسی، اعمال شده است. شکل های a( 2( و 2 )b( نشان 
گزارش  نتایج  با  حاضر  کار  عملکرد  ضریب  تغییر  روند  که  می دهند 
شده در مرجع ]26[ یکسان می باشد که نشان دهنده صحت عملکرد 
کد محاسباتی نوشته شده توسط نویسندگان می باشد. همان گونه که 
از شکلهای مشخص است خطای متوسط نسبی برابر با 16% در این 
با  حاضر  کار  در  عملکرد  ضریب  اختلاف  مقدار  دارد.  وجود  مقایسه 
نتایج گزارش شده در مرجع ]26[ ناشی از طراحی متفاوت مبدل های 

حرارتی مورد استفاده می باشد.
عملکرد  ضریب  می توان  مساله  حل  صحت  از  اطمینان  از  پس 
سیستم و حجم اجزا مختلف و حجم کل سیستم را با تغییر مبردهای 
سیکل دما بالا و سیکل دما پایین، دمای کاری تبخیرکن سیکل دما 
نمود.  مشخص  را  دیگر  موثر  پارامترهای  و  پایین  دما  سیکل  و  بالا 
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اواپراتور  تبخیر  دمای  صورت  به  بررسی  مورد  سیکل  کاری  شرایط 
محیط دمای   ، KCT = 312 کندانسور  تقطیر  دمای   ، KET =173

، ظرفیت  KcasT∆ = 5 آبشاری  ، اختلاف دما در مبدل  KOT = 305

WLQ می باشد و اثر این پارامترها در  =100 سرمایشی اواپراتور برابر 
بخش زیر بررسی می گردد. با تکمیل شدن روابط حاکم بر مساله، یک 
کد محاسباتی در نرم افزار محاسباتی ای.ای.اسِ-9/478 برای تحلیل 
پایگاه  از  و  گرفته شده  کار  به  اجزای سیستم  تمامی  ترمودینامیکی 
داده های نرم افزار در محاسبه مشخصات ترمودینامیکی مبردها جهت 
حل دستگاه معادلات جبری استفاده شده است. روند حل مساله در 
کردن  وارد  از  پس  است.  شده  داده  نشان   3 شکل  گردشی  نمودار 
داده های مساله مورد نظر و تعیین خواص ترمودینامیکی سیکل دما 
بالا و دما پایین، مقادیر ضریب عملکرد و توان کمپرسورها، با توجه 
به روابط ذکر شده در بخش های قبل پارامترهای مربوط به هر جز در 

جهت محاسبه حجم سیستم، محاسبه می گردند. 
با توجه به معادلات ذکر شده در بخش های قبل و الگوریتم حل 
مساله، در کار حاضر یک سیکل تبرید تراکمی آبشاری دومرحله ای در 
شرایط عملکرد مشخص با هدف کاربرد در تجهیزات مخابراتی در نظر 
گرفته شده و سپس با استفاده از معادلات ترمودینامیکی حاکم بر تک 
تک اجزاء سیکل و با تغییر مبردهای سیکل بالا و پایین، کمینه شدن 

حجم اجزاء مورد استفاده، بررسی می گردد.
4-2 بررسی تغییرضریب عملکرد سیستم با تغییر پارامترهای مختلف
در شکل 4 تغییر ضریب عملکرد  سیستم آبشاری آر-134آ/آر-
نشان  تبخیر متفاوت  برای دو دمای  508بی1 برحسب دمای محیط 
تبخیر سیکل  دمای  کاهش  با  که  مشاهده می شود  است.  داده شده 

1  R-134a/R-508B

(a)  (b)  
 سيكل در تبخير دماي تغيير (a)حسب  بر سيستم ضريب عملكردتغييرات  بررسي جهت سازي شده شبيه مدل سنجي صحت :2 شكل

 تغيير دماي تقطير در سيكل دما بالا (b)پايين   دما

   

شکل 2: صحت سنجی مدل شبیه سازی شده جهت بررسی تغییرات ضریب عملکرد سیستم بر حسب (a) تغییر دمای تبخیر در سیکل دما پایین  (b) تغییر 
دمای تقطیر در سیکل دما بالا

Fig. 2: Verification of simulated model for evaluation of system performance changes in (a) changing the evaporation 
temperature in low temperature cycle (b) The condensation temperature change in high temperature cycle

  
  الگوريتم حل مساله: 3 شكل

   

شکل 3: الگوریتم حل مساله
Fig. 3: Problem solving algorithm



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 52، شماره 2، سال 1399، صفحه 329 تا 346

337

افزایش  سیستم  عملکرد  ضریب  ثابت  محیط  دمای  در  پایین،  دما 
می یابد. شکل 4 نشان می دهد که هر چه دمای محیط کاری وسایل 
و  کارایی سیستم خنک کننده کاهش می یابد  برود  بالاتر  الکترونیک 
یا  این مشکل می بایست  برای رفع  را دفع می نماید.  گرمای کمتری 
تعداد سیکل های تبرید را بیشتر کرده و یا تغییراتی در اجزاء سیستم 
کردن  بزرگ تر  یا  کندانسور  روی  دمنده  فن های  کردن  اضافه  مثل 
اواپراتور انجام داد که این کار باعث بالارفتن حجم و هزینه سیستم 
با   KET =183 تبخیر دمای  در  می شود  مشاهده  همچنین  می شود. 
افزایش دمای محیط از 300 تا 320 کلوین، ضریب عملکرد از 2/16 
به 1/8 به میزان 43% کاهش می یابد. با کاهش دمای تبخیر نرخ دفع 
بالا  افزایش و دمای تقطیر سیکل دما  آبشاری  حرارت در کندانسور 
کاهش می یابد در نتیجه ضریب عملکرد سیستم افزایش خواهد یافت.

اختلاف دما در کندانسور آبشاری یکی از مهم ترین فاکتور ها در 
طراحی سیستم های تبرید  می باشد که تاثیر بسیار زیادی روی ضریب 
عملکرد سیستم دارد. در تئوری هرچه این اختلاف دما کمتر باشد کار 
کمپرسور کمتر می شود و در نتیجه ضریب عملکرد سیستم به دلیل 
دما  مدار  کار کمپرسور  و کاهش  بالا  دما  مدار  در  تبرید  اثر  افزایش 
بالا و دما پایین بالاتر می رود ولی در طراحی سیستم واقعی گاهی 
این اختلاف دما تا 20 درجه سانتی گراد هم می رسد. همان طور که 
شکل 5 نشان می دهد سیستم با 1 درجه کلوین اختلاف دما ضریب 

بسیار  سیستمی  چنین  ساخت  عمل  در  ولی  دارد  بالاتری  عملکرد 
مشکل می باشد. لذا برای شرایط مورد بررسی، بالاترین ضریب عملکرد 
قابل حصول در اختلاف دمای 5 درجه کلوین به دست می آید که در 

این تحقیق از این اختلاف دما در شبیه سازی استفاده شده است. 
تغییر  با  عملکرد سیستم  تغییر ضریب  نشان دهنده   )a(  6 شکل 
سیکل  مدار  در  آر-508بی  مبرد  از  استفاده  و  بالا  دما  سیکل  مبرد 
پایین در دو دمای کاری مختلف اواپراتور می باشد. مشاهده می شود 
است.  بیشتر  دیگر  مبردهای  به  نسبت  آر-22  مبرد  عملکرد  ضریب 
علت این موضوع را می توان بیشتر بودن حرارت نهان تبخیر این مبرد، 
نسبت به مبردهای دیگر دانست که باعث بیشتر شدن اثر تبرید در 
با  می شود  مشاهده  می گردد.  مبردها  سایر  به  نسبت  یکسان  دمای 
افزایش دمای تبخیر از K 173 تا  K 183 ضریب عملکرد سیستم 
با مبرد آر-22 از 2/28 به 2/45 به میزان 10% افزایش یافته است. 
البته به دلیل آن که پتانسیل تخریب لایه اوزون1 مبرد آر-22 برابر 
و  با 1700  برابر  پتانسیل گرمایش کره زمین2 آن  با 05/ 0و میزان 
بسیار بالا می باشد به همین دلیل استفاده از آر-22 در اکثر نقاط دنیا 
از  بالاتر  ممنوع شده است. مقدار ضزیب عملکرد مبرد آر-12 کمی 
آر-134آ است ولی با توجه به اختلاف بسیار زیاد پتانسیل گرمایش 

1 Ozone Depletion Potential (ODP)
2 Global Warming Potential (GWP)

 
محيط در دو دماي تبخير  دماي حسب بر عملكرد تغييرضريب :4شكل

 متفاوت
 

   

 شکل4: تغییرضریب عملکرد بر حسب دمای محیط در دو دمای تبخیر
متفاوت

Fig. 4: Performance change based on ambient temperature 
at two different evaporation temperature

 
ميانيمبدلدردمااختلافحسببرضريب عملكردتغيير:  5شكل

 در دو دماي تبخير متفاوت
 

   

 شکل5 : تغییرضریب عملکرد بر حسب اختلاف دما در مبدل میانی در دو
دمای تبخیر متفاوت

Fig. 5: Performance change based on temperature 
difference in the middle heat exchanger at two different 

evaporation temperatures
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)GWPR-134a=1430 ,GWPR- کره زمین این مبرد نسبت به آر-134آ
)10900=12 ، استفاده از  مبرد آر-134آ در سیکل دما بالا به لحاظ 

زیست محیطی مناسب تر می باشد. ]32[.
تغییر  با  سیستم  عملکرد  ضریب  تغییر  نشانگر   )b(  6 شکل 
مبرد سیکل دما پایین و استفاده از مبرد آر-134آ در مدار سیکل 
دما بالا در دو دمای متفاوت کاری اواپراتور می باشد. همان طور که 
کمتری  عملکرد  ضریب  دارای  مبردآر-600آ ،  می شود  مشاهده 
آن  علت  و  می باشد  آر-508بی   و  آر-23  مبردهای  به  نسبت 
به  نسبت  مبرد،  این  تبخیر  نهان  حرارت  بودن  کمتر  می توان  را 
مبردهای دیگر دانست که باعث کاهش اثر تبرید در دمای یکسان 
نسبت به سایر مبردها می گردد. در نتیجه کار کمپرسور با استفاده 
موضوع  این  و  می شود  مبردها  سایر  از  بیشتر  آر-600آ  مبرد  از 
می شود.  سیستم  حجم  نتیجه  در  و  کمپرسور  حجم  افزایش  باعث 
همچنین این مبرد پتانسیل گرمایش کره زمین نسبتا بالایی دارد 
آر- مبرد  می شود.  آن  از  استفاده  کاهش  باعث  موضوع  این  که 

می باشند.  یکسانی  تقریبا  عملکرد  ضریب  دارای  آر-508بی  و   23
 173  K از تبخیر  دمای  افزایش  با  که  همچنین مشاهده می گردد 
 2/21 از  آر-508بی  مبرد  با  سیستم  عملکرد  183ضریب   K  تا
پتانسیل  مقدار  همچنین  می یابد.  افزایش   %75 میزان  به   3/8 به 
با  و  تقریبا یکسانی هم دارند  اوزون  گرمایش زمین و تخریب لایه 
توجه به شرایط دسترسی و قیمت می توانند برای سیکل دما پایین 

آر-23/آر- زوج  که  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات  شوند.  استفاده 
134آ بازگشت ناپذیری کمتری نسبت به زوج آر-134آ/آر-508بی 

دارد ]34[. 

4-3 بررسی تغییر نسبت فشار با تغییر مبرد
یکی از مسائل مهم در مورد کارکرد کمپرسورها، بالا بودن نسبت 
تراکم آن ها می باشد لذا هر چه نسبت تراکم بالاتر باشد راندمان حجمی 
کمپرسور کاهش می یابد. شکل a( 7( نشان دهنده تغییر نسبت فشار 
از مبرد آر- بالا و استفاده  با تغییر مبرد سیکل دما   (Pr) کمپرسور 
508بی در مدار سیکل پایین می باشد. مشاهده می شود با استفاده از 
مبردهای آر-134آ، آر-290، آر-22و آر-12، نسبت فشار به ترتیب 
3/9 ، 3/1 ، 3/22 ، 3/45 می باشد. همچنین مشاهده می شود که در 
صورت استفاده از مبرد آر-134آ بیشترین نسبت تراکم کمپرسور به 
دست می آید. علت این موضوع مربوط به خصوصیات ترمودینامیکی 
مبردها و دمای متناظر با فشار مکش و رانش کمپرسور برای هر مبرد 

می باشد.
شکل b( 7( نشان دهنده تغییر نسبت فشار کمپرسور ها برای سه 
پایین و استفاده  مبرد آر-23، آر-600آ و آر-508بی در سیکل دما 
بالا می باشد. مشاهده می شود  از مبرد آر-134آ در مدار سیکل دما 
از مبرد آر-600آ  نسبت فشار سیستم آبشاری دومرحله ای زمانی که 
از  کمتر  آر-508بی  برای  و  مبردها  سایر  از  بیشتر  می شود  استفاده 

(a)  (b)  
  در دو دماي متفاوت كاري اواپراتور پايين دما سيكل (b) سيكل دما بالا  (a)سيستم با تغيير مبرد  ضريب عملكردتغيير :  6شكل

   
شکل6 : تغییر ضریب عملکرد سیستم با تغییر مبرد (a) سیکل دما بالا (b)  سیکل دما پایین در دو دمای متفاوت کاری اواپراتور

Fig. 6: Variation of COP system by changing refrigerant in (a) high temperature cycle (b) Low temperature cycle at two 
different temperature of the evaporator
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سایر مبردها است. مشاهده می گردد در صورت استفاده از مبرد آر-
508بی نسبت فشار کمپرسور مدار دما پایین به میزان 12% نسبت 
به مبرد آر-23 و 28% نسبت به مبرد آر-600آ کمتر است که این 
موضوع باعث می شود در هر سیکل تراکم حجم بیشتری از مبرد وارد 
سیلندر کمپرسور گردد و در نتیجه راندمان حجمی کمپرسور با مبرد 

آر-508بی افزایش می یابد.

4-4 بررسی تغییر مقدار کار ورودی کمپرسور با تغییر مبرد 
) و مدار دما پایین  )HTCW تغییر کار کمپرسورهای مدار دما بالا 

، در صورت استفاده از چهار مبرد آر-134آ، آر-290، آر-22  ( )LTCW

آر-508بی در مدار سیکل  از مبرد  استفاده  و  بالا  آر-12 در مدار  و 
که  می شود  مشاهده  است.  شده  داده  نشان   )a(  8 شکل  در  پایین 
بیشترین کار مصرفی کمپرسورهای مدار بالا و پایین مربوط به مبرد 
آر-290، به ترتیب برابر kJ/kg 287/4 و kJ/kg 132/9 می باشد. کار 
مصرفی کمپرسورهای مدار بالا و پایین مربوط به مبرد آر-134آ، به 
ترتیب برابر kJ/kg 148/4 و kJ/kg 70/65 می باشد. در بین مبردهای 
آر- مبرد  از  استفاده کننده  سیکل  می گردد  مشاهده  بررسی،  مورد 
134آ با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی کمترین مجموع کار 

(a)  (b)  
  پايين دما سيكل (b) سيكل دما بالا  (a)ير نسبت فشار  با تغيير مبرد تغي:  7شكل

   
شکل7 : تغییر نسبت فشار  با تغییر مبرد (a) سیکل دما بالا (b)  سیکل دما پایین

Fig. 7: Variation of pressure ratio by changing refrigerant (a) high temperature cycle (b) Low temperature cycle

(a)  (b)  
 پايين دما سيكل (b) سيكل دما بالا  (a) در كمپرسورها با تغيير مبرد تغيير كار:  8شكل

   
شکل8 : تغییر کار کمپرسورها با تغییر مبرد در (a) سیکل دما بالا (b)  سیکل دما پایین

Fig. 8: Variation of compressors work by changing refrigerant in (a) high temperature cycle (b) Low temperature cycle
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کمپرسور را به میزان kJ/kg 219/05 را دارا است. علت این موضوع 
مربوط به خصوصیات ترمودینامیکی مبردها و مقادیر آنتالپی متناظر 

با فشار اواپراتور و کندانسور برای هر مبرد می باشد.
) و مدار  )HTCW در شکل b( 8( تغییر کار کمپرسورهای مدار بالا
) در نتیجه استفاده از سه مبرد آر-23، آر-600آ و آر- )LTCW پایین 

مدار  در  آر-134آ  مبرد  از  استفاده  و  پایین  دما  سیکل  در  508بی 
سیکل دما بالا، نشان داده شده است. مشاهده می شود بیشترین کار 
کمپرسور مدار بالا و پایین مربوط به مبرد آر-600آ و به ترتیب برابر 
در  کار  کمترین  همچنین  می باشد.   339/4  kJ/kg و   460/7  kJ/kg

 مدار بالا و پایین متعلق به مبرد آر-508بی است که به ترتیب برابر
kJ/kg 91/96 و kJ/kg 75/44 می باشد. شایان ذکر است در کار حاضر 

عامل بازگشت ناپذیری در نظر گرفته نشده است. اخیرا گنگ و همکاران 
]8[ در تحلیلی دیگر، سیکل آبشاری دومرحله ای بازگشت پذیر داخلی 
را به منظور تعیین دمای بهینه میانی برای اگزرژی و بار تبرید بیشینه 
مورد بررسی قرار داده و مشاهده کرده اند که آر-23 بازگشت پذیری 

بیشتری نسبت به آر-508بی دارد.

4-5  بررسی تغییر حجم اجزاء سیستم با تغییر پارامترهای مختلف
مبرد  از  استفاده  با  قسمت  این  در  قبل  بخش  نتایج  به  توجه  با 

آر-134آ برای مدار بالا و آر-508بی برای مدار پایین حجم تک تک 
اجزا محاسبه می شود و سپس حجم کلی سیستم محاسبه می شود. 
کندانسور  و  کمپرسور  تغییر حجم  ترتیب  به   10 و   9 در شکل های 
در دماهای کاری متفاوت اواپراتور در دو ظرفیت سرمایشی متفاوت 
حجم  شامل  سیستم  کل  حجم  همچنین  است.  شده  داده  نشان 
اواپراتور  و  آبشاری  کندانسور  کندانسور،  کمپرسور،  الکتریکی،  موتور 
در دماهای کاری متفاوت اواپراتور در دو ظرفیت سرمایشی متفاوت 

محاسبه و در شکل 11 نشان داده شده است.
در شکل9 مشاهده می شود که با افزایش دمای تبخیر در اواپراتور، 
در  به طوری که  می یابد.  کاهش  شدت  به  کمپرسور  ابعاد  و  حجم 
سرمایشی  ظرفیت  از  مستقل  کمپرسور  حجم   ،290K تبخیر  دمای 
 173K 290 تاK می گردد. مشاهده می گردد با کاهش دمای تبخیر از
به  2200  cm3از کمپرسور  حجم   ،200  Wسرمایشی ظرفیت   برای 
 cm3 27000 افزایش می یابد. دلیل این موضوع را می توان به افزایش 

پایین تر  اواپراتور در دمای  حجم سیلندرهای کمپرسور جهت تغذیه 
پایین  مرتبط دانست. همچنین مشاهده می گردد در دماهای تبخیر 
ظرفیت  مقدار  به  وابسته  شدت  به  استفاده  مورد  کمپرسور  حجم 
برابر  دو  با   ،173  K تبخیر  دمای  در  مثال  طور  به  است.  سرمایشی 
از کمپرسور  حجم   ،200W تا   100W از  سرمایشی  ظرفیت   شدن 

 
 كاري دماهاي در مورد بررسي سيستم كمپرسور حجم تغيير:  9شكل

  متفاوت ظرفيت سرمايشي دو در اواپراتور متفاوت
 

   

 
 در دماهاي مورد بررسي كندانسورسيستم حجم تغيير: 10شكل 

  متفاوت ظرفيت سرمايشي دو در اواپراتور متفاوت كاري
  

 

   

 شکل9 : تغییر حجم کمپرسور سیستم مورد بررسی در دماهای کاری
متفاوت اواپراتور در دو ظرفیت سرمایشی متفاوت

Fig. 9: Changing the compressor volume of the studied 
system at different temperature of the evaporator in two 

different cooling capacity

شکل 10: تغییر حجم کندانسورسیستم مورد بررسی در دماهای کاری 
متفاوت اواپراتور در دو ظرفیت سرمایشی متفاوت

Fig. 10: Variation of the condenser volume with 
evaporation temperatures for two cooling capacities
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 cm3 9100،  به میزان 3/2 برابر افزایش می یابد.
در شکل 10 نیز مشاهده می شود که با افزایش دمای تبخیر، حجم 
اندازه  به  کندانسور  تغییر حجم  اما  می یابد  کاهش  هوایی  کندانسور 
کاهش در حجم کمپرسور نمی باشد. مشاهده می گردد با کاهش دمای 

حجم   ،W200 سرمایشی  ظرفیت  173K برای  تا   290K از  تبخیر 
افزایش می یابد. همچنین   13000 cm3 4000 به cm3 از کندانسور 
برابر شدن ظرفیت  با دو   ،173 K ملاحظه می شود در دمای تبخیر 
سیستم  هوایی  کندانسور  حجم   ،200W تا   100W از   سرمایش 
یافته  افزایش   13000  cm3 به   4500  cm3 از  آبشاری  دومرحله ای 
است. دلیل این موضوع را می توان به افزایش میزان حرارت جذب شده 
توسط مبرد در اواپراتور و در کمپرسور به دلیل کاهش فشار مکش 
کمپرسور در دمای تبخیر پایین تر مرتبط دانست. همچنین مشاهده 
می شود با افزایش دمای تبخیر تغییر در افزایش حجم به واسطه تغییر 

ظرفیت سرمایشی کاهش می یابد.
 شکل 11 نشان دهنده تغییر حجم کل سیستم آبشاری دومرحله ای 
مدار  برای  آر-508بی  و  بالا  مدار  برای  آر-134آ  مبرد  از  استفاده  با 
پایین می باشد. مشاهده می شود حجم کل سیستم با افزایش ظرفیت 
سرمایشی سیستم، افزایش می یابد. به طور مثال در دمای K 173، با 
دو برابر شدن ظرفیت سرمایشی از 100W تا 200W، حجم سیستم 
مشاهده  همچنین  می یابد.  افزایش   52650cm3 به   17940  cm3 از 
می گردد که در دماهای تبخیر پایین حجم سیستم مورد استفاده به 
شدت وابسته به مقدار ظرفیت سرمایشی است. به طوری که با کاهش 
 ،200W سرمایشی  ظرفیت  173Kبرای  تا    290K از  تبخیر  دمای 

 
  با دو ظرفيت سرمايشي متفاوت اواپراتور متفاوتكاريدر دماهايمورد بررسيسيستمكليحجم تغيير: 11شكل 

 

   

   
(a)  (b)  

  اواپراتور متفاوت دماهاي كاري در پايين دما سيكل (b) سيكل دما بالا  (a)با مبردهاي متفاوت  سيستم كلي حجم مقايسه:  12شكل 
 

 شکل 11: تغییر حجم کلی سیستم مورد بررسی در دماهای کاری متفاوت
اواپراتور با دو ظرفیت سرمایشی متفاوت

Fig. 11: Variation of the system volume with evaporation 
temperatures for two cooling capacities.

شکل 12 : مقایسه حجم کلی سیستم با مبردهای متفاوت (a) سیکل دما بالا (b)  سیکل دما پایین در دماهای کاری متفاوت اواپراتور
Fig. 12: Comparison of the overall volume of the system with different refrigerant (a) high temperature cycle (b) Low 

temperature cycle at different working temperatures
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دلیل  می یابد.  افزایش   52650  cm3 cm3 8200به  از  حجم سیستم 
کاهش حجم سیستم، کاهش حجم اجزا سیستم به ویژه کاهش حجم 

دو جز اصلی آن یعنی کمپرسور و کندانسور می باشد. 
در شکل a( 12( تغییرات حجم سیستم با ثابت بودن مبرد مدار 
پایین )آر-508بی(، و استفاده از مبردهای آر-134آ، آر-22، آر-290 
و آر-12 در مدار بالا بررسی شده است. همان طورکه مشاهده می شود 
که با استفاده از مبرد آر-508بیB در مدار پایین و مبرد آر-22 در 
مدار بالا کمترین حجم سیستم به دست می آید. در بخش قبل بیان 
آر-22  مبرد  از  استفاده  محیطی  زیست  ملاحظات  دلیل  به  که  شد 
تقریبا منسوخ شده است. مشاهده می شود پس از مبرد آر-22، سیستم 
با استفاده از مبرد آر-134آ کمترین حجم را دارد. همچنین مشاهده 
می شود در دماهای پایین کارکرد اواپراتور، حجم سیستم با استفاده 
از کلیه مبرد تقریبا یکسان می باشد اما با بالاتر رفتن دمای اواپراتور 
دمای  کاهش  با  می گردد  مشاهده  می گردد.  بیشتر  حجم  اختلاف 
آر-134آ و ظرفیت سرمایش  برای مبرد   173K تا   290K از  تبخیر 
200W حجم سیستم از cm3 11500به cm3 52650 افزایش می یابد. 

حجم  اختلاف  بالاتر،  تبخیر  دمای  در  می شود  ملاحظه  همچنین 
سیستم با مبرد آر-290 از حجم سایر سیستم ها فاصله بیشتری می 
گیرد. در شکل b( 12( تغییرات حجم سیستم با ثابت بودن مبرد دما 
بالا )آر-134آ(، و تغییر مبرد دما پایین )آر-508بی و آر-23( بررسی 
شده است. مشاهده می شود که استفاده از مبرد آر-508بی، در مدار 
پایین حجم کمتری نسبت به سیستم با مبرد آر-23 در مدار پایین 
دارد. مشاهده می شود در دماهای تبخیر متفاوت اختلاف حجم تقریبا 
برابر 30 درصد می باشد لذا در سیستم های معمول آبشاری با توجه به 
عامل هزینه و دسترسی می توان یکی از این دو مبرد را انتخاب کرد. با 
توجه به اهمیت پایین بودن حجم سیستم تبرید در صنایع الکترونیک 

استفاده از مبرد آر-508بی مناسب تر است.

5 – بحث و نتیجه گیری
سیستم های  در  کامپیوترها  از  افزون  روز  استفاده  به  توجه  با 
برای  بسیاری  نیاز  آن ها،  حجم  کاهش  و  مخابراتی  و  الکترونیکی 
آمده  به وجود  بالا  و کارایی  با حجم کم  تبرید  ساختن سیستم های 
بالایی هم دارد  تراکمی که کارایی  تبرید  از سیستم های  است. یکی 
سیستم تبرید آبشاری می باشد. در این تحقیق نخست با مدل سازی 

سیستم آبشاری تحلیل ترمودینامیکی و انرژی آن انجام شد. سپس 
پارامترهای  تغییر  و  و حل سیکل  ای.ای.اسِ  افزار  نرم  از  استفاده  با 

مختلف نتایج زیر به دست آمد.
1 – با کاهش دمای محیط کاری سیستم، ضریب کارایی سیستم 
بالاتر و حجم آن کوچک تر می شود. نتایج نشان می دهند در دمای 
کلوین،   320 تا   300 از  محیط  دمای  افزایش  با   KET =183 تبخیر

ضریب عملکرد از 2/16 به 1/8 به میزان 43% کاهش می یابد.
از آر-22 در سیکل دما  با استفاده  2-  بیشترین ضریب کارایی 
دوی  هر  اما  می آید  دست  به  پایین  دما  سیکل  در  آر-600آ  و  بالا 
این مبردها به دلیل پتانسیل بالای گرمای زمین مورد استفاده قرار 
نمی گیرند. نتایج نشان می دهند با افزایش دمای تبخیر از K 173 تا 
 K 183 ضریب عملکرد سیستم با مبرد آر-22 از 2/28 به 2/45 به 

میزان 10% افزایش یافته است.
3- کمترین حجم سیستم با استفاده از مبرد آر-134آ در سیکل 
دما بالا و مبردهای آر-23 و آر-508بی در سیکل دما پایین به دست 
 173K تا   290K از  تبخیر  دمای  کاهش  با  گردید  مشاهده  می آید. 
2200به   cm3 از  کمپرسور  حجم   ،200W سرمایشی  ظرفیت  برای 
cm3 27000 افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند که با کاهش 

 ،200W سرمایشی  ظرفیت  173Kبرای  تا   290K از   تبخیر  دمای 
می یابد.  افزایش   13000  cm3 به   4000  cm3 از  کندانسور  حجم 
با دو برابر   ،173 K نتایج نشان دادند که در دمای تبخیر همچنین 
شدن ظرفیت سرمایش از 100W تا 200W، حجم کندانسور هوایی 
سیستم دو مرحله ای آبشاری از cm3 4500 به cm3 13000 افزایش 

می یابد.
از مبرد آر-508بی، در مدار  استفاده  نتایج نشان دادند که   –  4
پایین حجم کمتری نسبت به سیستم با مبرد آر-23 در مدار پایین 
دارد. نتایج نشان دادند در دماهای تبخیر متفاوت اختلاف حجم تقریبا 
برابر 30 درصد می باشد لذا در سیستم های معمول آبشاری با توجه به 
عامل هزینه و دسترسی می توان یکی از این دو مبرد را انتخاب کرد. با 
توجه به اهمیت پایین بودن حجم سیستم تبرید در صنایع مخابراتی 

و الکترونیک استفاده از مبرد آر-508بی مناسب تر است.

 فهرست علائم
(K ,℃)دما T
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(W)کار ورودی به کمپرسور
inW

علائم یونانی

(m2m-3)مساحت سطح انتقال حرارت بر حجم کلی مبدل α
نسبت سطح مقطع جریان آزاد β

ε ضریب تاثیر انتقال حرارت
مساحت سطح انتقال حرارت در سمت گاز

hA
(kgs-1)دبی جرمی مبرد m

)bar(فشار P
(Wm-3)چگالی قدرت موتور

dP
(W)گرمای ورودی

inQ

(J/kg)گرمای مخصوص ورودی 
inq
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