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تحلیل انرژی و اگزرژی عملکرد یک سیستم ترموالکتریک دومرحله ای با اهداف گرمایش و سرمایش
آرش نعمتی، حسین نامی، مرتضی یاری، فرامرز رنجبر*
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چکیده: در مقاله حاضر یک سیستم ترموالکتریک دومرحله ای که برای اهداف سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد از 
دیدگاه قوانین اول و دوم ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده از تحلیل قانون اول ترمودینامیک 
در هر دو حالت گرمایش و سرمایش مقدار ضریب عملکرد سیستم با تغییرات جریان الکتریسیته بهینه می گردد که با افزایش 
اختلاف دمای بین سطوح سرد و گرم مقدار بیشینه ضریب عملکرد کاهش یافته و در مقادیر بالاتری از جریان الکتریسیته رخ 
می-دهد. بعلاوه، طبق نتایج قانون دوم ترمودینامیک، در حالت گرمایش، با افزایش اختلاف دمای بین سطح سرد و گرم  دما 
بازده اگزرژی افزایش می یابد درحالی که در حالت سرمایش، افزایش اختلاف دمای بین سطح سرد و گرم مقدار بازده اگزرژی را 
کاهش می دهد. محدوده مقادیر بدست آمده برای بازده اگزرژی ترموالکتریک دومرحله ای کولر بسیار پایین تر از ترموالکتریک 
دومرحله ای هیتر می باشد. مطابق نتایج، مقدار راندمان اگزرژی بهینه با تغییر جریان الکتریسیته برای حالت گرمایش به ترتیب 
برابر 0/181، 0/193 و 0/208 به ازای اختلاف دماهای سطح سرد و گرم 15، 30 و 45 درجه می باشد. همچنین مقدار بهینه 
راندمان اگزرژی برای حالت سرمایش به ترتیب برابر 0/096، 0/073 و 0/04 به ازای اختلاف دماهای سطح سرد و گرم 15، 30 

و 45 درجه می باشد.
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مقدمه- 1
در سال های اخیر استفاده از ترموالکتریک ها بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است که کاربرد فزاینده آن ها در صنایع الکتریک، نظامی و فضایی گواه این 
ماجراست ]1[. ترموالکتریک ها را می توان به دو دسته کلی ترموالکتریک های 
در  کرد.  تقسیم بندی  ژنراتور  ترموالکتریک های  و  گرمایشی/سرمایشی 
ترموالکتریک های گرمایشی/سرمایشی بنا به اثر پلتیر1 ایجاد اختلاف پتانسیل 
الکتریکی در دو سر یک سیم نیمه هادی باعث ایجاد اختلاف دما در دو سر 
گرمایش  برای هدف  است  ممکن  دما  اختلاف  این  که   ]2[ خواهد شد  آن 
)گرمایشی( یا سرمایش )سرمایشی( مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر در 
ترموالکتریک های ژنراتور بر اساس اثر سیبک2، وجود اختلاف دما در دو سر 
نیمه هادی باعث ایجاد اختلاف پتانسیل در آن می شود ]3[. از مزایای مهم 
دیگر ترموالکتریک ها که موجب توجه محققین به این سیستم ها شده است 
می توان به عدم وجود قطعه متحرک، عملکرد بدون صدا، سایز کوچک، وزن 
پایین و عدم نیاز به هزینه نگهداری اشاره کرد ]4[. مشکل اصلی و اساسی 
 )COP( ترموالکتریک های گرمایشی/سرمایشی ، مقدار پایین ضریب عملکرد
این سیستم ها نسبت به سیستم های متداول سرمایش و گرمایش است که 
مقدار ضریب عملکرد ترموالکتریک رابطه مستقیم با جنس ترموالکتریک و 

1 Peltier
2 Seebeck
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مقدار معیار شایستگی3 آن دارد. در کنار تلاش برای یافتن ماده مناسب برای 
استفاده در ترموالکتریک با مقدار معیار شایستگی بالا، تلاش های فراوانی هم 
به بهترین  با دست یابی  در زمینه بهبود عملکرد خود سیستم ترموالکتریک 
شرایط کاری مانند هندسه، جریان الکتریسیته و... انجام شده است. سیستم 
انتقال حرارت  لحاظ  از  ترموکوپل  دو لایه  از  دومرحله ای که  ترموالکتریک 
به صورت سری پشت سر هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. از مزیت های 
مهم سیستم ترموالکتریک دومرحله ای گرمایشی/سرمایشی نسبت به سیستم 
تک مرحله ای، ایجاد اختلاف دمای بالاتر بین دو سطح سرد و گرم می باشد. 
زمانی که سطح  ترموالکتریک سرمایشی تک مرحله ای  به طوری که یک 
گرم آن در دمای محیط قرار دارد حداکثر می تواند کاهش دمای 70 درجه ای 
ایجاد کند ]5[، در حالی که این مقدار کاهش دما برای یک ترموالکتریک 

دومرحله ای می تواند تا 100 درجه نیز برسد ]6[.
اتصال  نحوه  به  توجه  با  می توان  را  دومرحله ای  ترموالکتریک های 
نوع  در  که  کرد  تقسیم بندی  موازی  و  سری  دسته  دو  به  آن ها  الکتریکی 
سری هر دو لایه دارای جریان الکتریسیته یکسان بوده ولی در حالت موازی 
به  را  متفاوتی  الکتریکی  الکتریکی مختلف جریان های  منبع  دو  با  می توان 
در  فراوانی  تحقیقات  اخیر  سالهای  در   .]7[ کرد  اعمال  لایه ها  از  یک  هر 
گرفته  انجام  دومرحله ای  ترموالکتریک  سیستم های  عملکرد  بهبود  راستای 

3 Figure of merit (ZT)
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است. خوان1 و همکاران ]8[ به بررسی و مقایسه دو پیکربندی مختلف برای 
و  پیکربندی های هرمی  مقایسه  با  پرداختند.  ترموالکتریک های دومرحله ای 
مشابه  پیکربندی  دو  این  عملکرد  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آن ها  مکعبی، 
بین  دمای  اختلاف  محدوده  آن ها  نتایج  طبق  همچنین  می باشد.  یکدیگر 
بسیار  ترموالکتریک دومرحله ای سرمایشی هرمی  برای  سطوح سرد و گرم 
فراتر از سیستم تک مرحله ای سرمایشی می باشد. بهینه سازی نحوه چیدمان 
ترموکوپل ها در یک ترموالکتریک سرمایشی دومرحله ای به  وسیله الگوریتم 
ژنتیک توسط چنق و شیه2 ]9[ انجام گرفت. بر اساس نتایج آنها الگوریتم 
ژنتیک توانایی بالایی برای طراحی سیستم های پیچیده ترموالکتریک دارد 
که منجر به دست یابی به بهترین شرایط عملکردی برای سیستم می شود. یو3  
و همکاران ]10[ به بررسی تأثیر طول ترموکوپل و تعداد ترموکوپل در لایه 
اول روی عملکرد یک سیستم سرمایش ترموالکتریک دومرحله ای پرداختند 
و به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن اختلاف دمای ثابت بین دو سمت 
ترموالکتریک، کاهش طول ترموکوپل و تعداد ترموکوپل در لایه اول ضریب 
بازده  و  ساختار   ]11[ همکاران  و  روبلز4  می دهد.  بهبود  را  سیستم  عملکرد 
بررسی کردند.  را  دومرحله ای  ترموالکتریک  اگزرژی یک سیستم سرمایش 
طبق نتایج آن ها در پیکربندی هرمی یک ترموالکتریک دومرحله ای بهترین 
نسبت تعداد ترموکوپل ها در لایه اول به لایه دوم برابر 8 می باشد. ما و یو5  
]12[ به بررسی یک ترموالکتریک دومرحله ای با هدف سرمایش پرداختند و 
طبق نتایج آن ها سیستم دومرحله ای نسبت به سیستم تک مرحله ای می تواند 
 ]13[ و همکاران  وانق6  دهد.  افزایش  توجهی  قابل  به طور  را  دما  اختلاف 
عملکرد یک سیستم ترموالکتریک دومرحله ای سرمایشی را بررسی کرده و 
پارامترهای مهم طراحی آن را بهینه کردند. مهم ترین پارامترهای مورد بررسی 
آن ها، نسبت مساحت جانبی پایه های مثبت ترموکوپل به تعداد ترموکوپل ها 
و نسبت طول پایه های قسمت سرد ترموکوپل به ناحیه دوم آن بود. نتایج 
آن ها نشان داد که در اختلاف دماهای صفر، 20، 40 و 60 کلوین، ظرفیت 
سرمایش به ترتیب به مقدار %19/62، %21/30، %25/49 و %43/83 نسبت 
دومرحله ای  ترموالکتریک سرمایشی  است. یک  یافته  بهبود  اولیه  حالت  به 
با استفاده از دو منبع انرژی توسط چن7 و همکاران ]14[ به صورت عددی 
الکتریکی  لحاظ  از  را  ترموالکتریک  در  موجود  لایه  دو  آن ها  شد.  بررسی 
به صورت موازی به هم متصل کردند که با توجه به این نحوه اتصال توانستند 
از  یک  هر  برای  مختلف  الکتریسیته  جریان  مقادیر  با  مختلف  منبع  دو  از 
لایه ها استفاده کنند و مقدار بهینه برای هر یک از جریان ها به دست آورند. 
لو8 و همکاران ]15[ با ترکیب دو روش استفاده از جریان الکتریسیته گذرا و 

1 Xuan
2 Cheng and Shih
3 Yu
4 Robles
5 Ma and Yu
6 Wang
7 Chen
8 Lv

دومرحله ای کردن سیستم ترموالکتریک سعی کردند مقدار اختلاف دمای بین 
سطوح سرد و گرم را در یک سیستم ترموالکتریک افزایش دهند. با این روش 

آن ها توانستند به محدوده دماهای پایین تری برای سرمایش دست یابند. 
ترموالکتریک های  تحلیل  مورد  در  شده  آورده  پژوهش  پیشینه  مطابق 
دومرحله ای، تحلیل مقایسه ای از دیدگاه انرژی و اگزرژی برای حالت گرمایش 
ترموالکتریک های  عملکرد  مطالعه  این  در  است.  نشده  ارائه  سرمایش  و 
دومرحله ای برای حالت گرمایش و سرمایش از دیدگاه انرژی و اگزرژی مورد 
مطالعه قرار گرفته و اثر تغییر جریان الکتریسیته اعمالی به ترموالکتریک ها 
در عملکرد انرژی و اگزرژی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین 
اثر تغییر اختلاف دمای سطح سرد و گرم ترموالکتریک ها در عملکرد انرژی 
و اگزرژی هم برای حالت گرمایش و هم برای حالت سرمایش بررسی شده 

است.

مدل سازی ترمودینامیکی- 2
دومرحله ای  ترموالکتریک  یک  طرح واره  دهنده  نشان  1)الف(  شکل 
است. همان طور که در شکل دیده می شود این سیستم ترموالکتریک از دو 
لایه ترموکوپل تشکیل شده است. همچنین شکل 1)ب( یک ترموالکتریک 
با  می تواند  ترموالکتریک  سیستم  این  می دهد.  نشان  را  واقعی  دومرحله ای 

هدف گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار گیرد.
به  دما  به  وابسته  با خواص  تلوراید9  بیتموس  ماده  از  در تحقیق حاضر 
عنوان نیمه هادی استفاده شده است که می توان خواص مختلف این ماده را 

که وابسته به دما هستند با روابط زیر محاسبه کرد ]6[:
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در روابط بالا، زیرنویس های p و n به ترتیب نشانگر الکترودهای مثبت 
ترتیب ضریب سیبک، مقاومت  به   k و   ρ ، α و منفی می باشند. همچنین، 
Tm دمای میانگین قسمت های سرد و  بوده و  الکتریکی و رسانش گرمایی 

گرم ترموالکتریک است.
مقادیر انتقال حرارت در بخش های مختلف یک ترموالکتریک دومرحله ای 
می توانند به کمک قانون پایستگی انرژی به صورت زیر محاسبه شوند ]16[:
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در روابط فوق n و m تعداد ترموکوپل ها در لایه اول و دوم ترموالکتریک، 
R بیانگر مقاومت الکتریکی، I جریان الکتریکی و K رسانش گرمایی است. 
محل رخداد هر یک از این انتقال حرارت ها در شکل 1)الف( نشان داده شده 

است. در روابط فوق K و R را بصورت زیر محاسبه می کنیم ]17[:
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همچنین، توان مصرفی در ترموالکتریک دومرحله ای را با کمک قانون 
پایستگی انرژی می توان بصورت زیر محاسبه کرد:
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 TH و TC به کمک بالانس انرژی و با در نظر گرفتن مقادیر ثابت برای
می توان مقادیر T1 و T2 را به صورت زیر محاسبه کرد:
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زمانی که هدف گرمایش است یعنی از ترموالکتریک گرمایشی استفاده 
می کنیم مقدار QH2 برای ما مهم است و در حالت سرمایشی و ترموالکتریک 
سرمایشی بار سرمایشی QC2 هدف اصلی می باشد. بنابراین در حالت گرمایش 
زیر  روابط  از  سیستم  اگزرژی  بازده  و  عملکرد  ضریب  مقادیر  سرمایش  و 

محاسبه می شوند:
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در رابطه فوق ExQH2 و ExQC1 به ترتیب بیان گر اگزرژی بار گرمایشی 
و سرمایشی سیستم می باشند که به صورت زیر تعریف می شوند که در این 
روابط مقادیر (T0/Th-1) و (T0/TC-1) به فاکتور کارنو در حالت گرمایش و 

سرمایش معروف هستند:

(17)

( )

( )

( )

2 -9

2 -10

2 -4

2
1 2 2

2
1 2

2
2 1

- (- )

2 22224.0 930.6 - 0.9905 10

5112.0 163.4 0.6279 10

62605.0 - 277.7 0.4131 10

( 0.5 ( ))

( 0.5 ( ))

( 0.5 ( ))

p n

m m m

n p m m

n p m m

C m

H m m

C m m

H

T T T

T T

k k T T

Q n IT RI K T T

Q n IT RI K T T

Q m IT RI K T T

Q

α α α

ρ ρ

α

α

α

 = = 

+

= = + +

= = +

= − − −

= + − −

= − − −

2
2 1 1

1 2 1 1 2 2

1 2

2 1

2

2

( 0.5 ( ))

( ) ( )

( )

( )

m

p pn n
conducting

n p

p pn n
conducting contact

n p

in H C H C

C C C C

H h h h

H
HEATER

in

QH
HEATER

in

CO

m IT RI K T T

k Ak AK K
L L

LLR R R
A A

P P P Q Q Q Q

Q U A T T

Q U A T T

QCOP
P

Ex
P

COP

α

ρρ

ε

= + − −

 
= + + 
  

 
= + + + 
  

= + = − + −

= −

= −

=

=

1

1

0
2 2

0
1 1

(1 )

( 1)

C
OLER

in

QC
COOLER

in

QH H
H

QC C
C

Q
P

Ex
P

TEx Q
T

TEx Q
T

ε

=

=

= −

= − (18)

( )

( )

( )

2 -9

2 -10

2 -4

2
1 2 2

2
1 2

2
2 1

- (- )

2 22224.0 930.6 - 0.9905 10

5112.0 163.4 0.6279 10

62605.0 - 277.7 0.4131 10

( 0.5 ( ))

( 0.5 ( ))

( 0.5 ( ))

p n

m m m

n p m m

n p m m

C m

H m m

C m m

H

T T T

T T

k k T T

Q n IT RI K T T

Q n IT RI K T T

Q m IT RI K T T

Q

α α α

ρ ρ

α

α

α

 = = 

+

= = + +

= = +

= − − −

= + − −

= − − −

2
2 1 1

1 2 1 1 2 2

1 2

2 1

2

2

( 0.5 ( ))

( ) ( )

( )

( )

m

p pn n
conducting

n p

p pn n
conducting contact

n p

in H C H C

C C C C

H h h h

H
HEATER

in

QH
HEATER

in

CO

m IT RI K T T

k Ak AK K
L L

LLR R R
A A

P P P Q Q Q Q

Q U A T T

Q U A T T

QCOP
P

Ex
P

COP

α

ρρ

ε

= + − −

 
= + + 
  

 
= + + + 
  

= + = − + −

= −

= −

=

=

1

1

0
2 2

0
1 1

(1 )

( 1)

C
OLER

in

QC
COOLER

in

QH H
H

QC C
C

Q
P

Ex
P

TEx Q
T

TEx Q
T

ε

=

=

= −

= −

عملکرد  می توان   EES نرم افزار  در  فوق  معادلات  همزمان  حل  با 
ترمودینامیکی یک سیستم ترموالکتریک دومرحله ای را تحلیل کرد. 

می توان  را  شده اند  گرفته  نظر  در  بالا  معادلات  مورد  در  که  فرضیاتی 

)الف(

)ب(
Fig. 1. Schematic and real diagram of a two-stage thermoelectric devise

شکل 1: طرح واره و شکل واقعی یک ترموالکتریک دومرحله ای
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به صورت زیر خلاصه کرد ]16-17[:
فقط انتقال حرارت یک بعدی در راستای طول الکترودها در نظر   -

گرفته شده است.
از اثر تامسون چشم پوشی شده است.  -

برای ترموالکتریک گرمایشی دمای سطح سرد 300 کلوین و دمای   -
سطح گرم 315، 330 و 345 کلوین فرض شده است.

برای ترموالکتریک سرمایشی دمای سطح گرم 300 کلوین و دمای   -
سطح سرد 285، 270 و 255 کلوین فرض شده است.

دمای طرفین سرد و گرم ترموالکتریک ثابت در نظر گرفته شده است.  -
فقط یک مدل انتقال حرارت از سمت گرم الکترود به سمت سرد آن   -
فوریه  انتقال حرارت  یا  است که همان هدایت  گرفته شده  نظر  در 

است و به دلیل رسانش ناشی از ذات مواد می باشد.
دمای محیط 298 کلوین در نظر گرفته شده است.  -

مقادیر ضریب انتقال UH و UC برابر W/m2K 170 در نظر گرفته   -
شده است.

شده اند  گرفته  نظر  در  یکسان  لایه  دو  هر  ترموکوپل های  تعداد   -
.)n=m(

نتایج- 3
اعتباردهی نتایج- 1- 3

نتایج  از  حاضر،  مطالعه ی  نتایج  صحت سنجی  و  اعتباردهی  برای 
گزارش شده در مرجع ]16[ که نتایج مربوط به بار سرمایشی یک سیستم 
 2 در شکل  است.  استفاده شده  است،  دومرحله ای سرمایشی  ترموالکتریک 
تعداد  تغییر  با  دومرحله ای  ترموالکتریک  یک  سرمایشی  بار  میزان  تغییرات 
ترموکوپل های لایه اول نشان داده شده است. در این شکل M بیان گر تعداد 
مجموع ترموکوپل های موجود در لایه های اول و دوم می باشد و همان طور 
که می توان دید در هر حالت به ازای تعداد مشخصی از ترموکوپل در لایه 
اول بیشینه بار سرمایشی حاصل می گردد. شکل 2 نشان دهنده مقایسه بین 
نتایج مطالعه حاضر و نتایج مرجع ]16[ با در نظر گرفتن شرایط یکسان برای 
تمام پارامترها می باشد. در شکل 2، نقطه چین های مشخص شده مربوط به 
نتایج مرجع ]16[ و خطوط ممتد نشانگر نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر 
می باشد. همانطور که مشاهده می شود تطابق خوبی بین نتایج مطالعه حاضر 
مطالعه  بیانگر صحت  که  دارد  وجود   ]16[ مرجع  در  شده  گزارش  نتایج  و 

حاضر می باشد.

بررسی عملکرد ترموالکتریک دومرحله ای گرمایشی و سرمایشی- 2- 3
دیدگاه قانون اول ترمودینامیک- 1- 2- 3

در این قسمت عملکرد یک سیستم ترموالکتریکی دو مرحله ای گرمایشی 
و سرمایشی از دیدگاه قانون اول ترمودینامیک با هم مقایسه می گردد. بدین 
اول  قانون  اصلی  پارامتر  عنوان  به   )COP( منظور ضریب عملکرد سیستم 

تأثیر  می شود.  مقایسه  هم  با  گرمایش  و  سرمایش  حالت  در  ترمودینامیک 
جریان های  در  ترموالکتریک  گرم  و  بین قسمت های سرد  مختلف  دماهای 

مختلف الکتریکی بر روی ضریب عملکرد مورد بررسی قرار می گیرند.
 )TH( گرم  بخش  دمای  تغییرات  هم زمان  تأثیر  نشان دهنده   3 شکل 
بر  اعمالی  مختلف  الکتریسیته  جریان های  در  گرمایشی  ترموالکتریک 
برای قسمت سرد  کلوین  ثابت 300  نظر گرفتن دمای  در  با  ترموالکتریک 
ترموالکتریک می باشد. همان طور که مشاهده می شود با تغییر مقدار جریان 
می رسد.  ماکزیمم  مقدار  به  گرمایشی  عملکرد  ضریب  مقدار  الکتریسیته، 
همچنین با توجه به شکل، افزایش دمای سطح گرم ترموالکتریک گرمایشی 
منجر به کاهش ضریب عملکرد می شود به طوری که مقدار ماکزیمم ضریب 
برابر  ترتیب  به  کلوین   345 و   330  ،315 گرم  سطح  دماهای  در  عملکرد 
3/38، 1/99 و 1/53 است. از سوی دیگر مقدار جریان الکتریکی که منجر 
به ماکزیمم شدن ضریب عملکرد می شود با افزایش اختلاف دمای قسمت 
سرد و گرم ترموالکتریک افزایش می یابد. مقدار جریان الکتریسیته بهینه در 
دماهای سطح گرم 315، 330 و 345 کلوین به ترتیب 4/08، 7/69 و 10/95 
آمپر می باشد. در جریان های الکتریکی بیشتر از 40 آمپر مقدار ضریب عملکرد 
ترموالکتریک دومرحله ای گرمایشی تقریباً مستقل از دما بوده و برای هر سه 

دمای مورد بررسی برای سطح گرم در حدود 0/9 می باشد.
دومرحله ای  ترموالکتریک  سیستم  یک  عملکرد  ضریب  تغییرات 
سرمایشی با جریان الکتریسیته تحت دماهای سطح سرد برابر با 285، 270 و 
255 کلوین در شکل 4 نمایش داده شده است. در تمام حالات، دمای سطح 
مشاهده  که  همان طور  است.  گرفته شده  نظر  در  کلوین  با 300  برابر  گرم 
می شود همانند ترموالکتریک گرمایشی )شکل 3( مقدار ضریب عملکرد در 
مقدار جریان الکتریسیته مشخصی ماکزیمم می شود. کاهش دمای سطح سرد 

Fig. 2. Comparison of the results obtained from present modeling and 
those of reported in [16]

شکل 2: مقایسه نتایج ناشی از مدل سازی حاضر و نتایج موجود در منبع 
]16[
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که منجر به افزایش اختلاف دمای بین سطح سرد و گرم می شود به شدت 
ضریب عملکرد ترموالکتریک سرمایشی را کاهش می دهد و چنانچه مشاهده 
به  کلوین  و 255  دماهای 285، 270  برای  عملکرد  مقدار ضریب  می شود 

ترتیب برابر با 2/08، 0/7 و 0/24 است.
همچنین همانند ترموالکتریک گرمایشی مقدار جریانی که در آن ضریب 
عملکرد سیستم سرمایشی ماکزیمم می گردد با افزایش اختلاف دمای بین 
سطوح سرد و گرم افزایش می یابد. علاوه بر این، با مقایسه نتایج شکل 3 و 4 

که برای اختلاف دماهای یکسانی برای ترموالکتریک گرمایشی و سرمایشی 
محاسبه شده اند )15، 30 و 45 کلوین( می توان به این نتیجه رسید که ضریب 
عملکرد سیستم گرمایشی بزرگ تر از سیستم ترموالکتریک سرمایشی است. 
علت این امر این است که همواره به ازای توان مصرفی یکسان )Pin( مقدار 

بار گرمایشی QH از مقدار بار سرمایشی QC بزرگ تر است.

دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک- 2- 2- 3
هدف  با  دومرحله ای  ترموالکتریک  سیستم  عملکرد  بخش  این  در 
گزارش  و  بررسی  ترمودینامیک  دوم  قانون  دیدگاه  از  و سرمایش  گرمایش 
از دیدگاه  پارامتر  اگزرژی سیستم که مهم ترین  بازده  بدین منظور  می شود. 
قانون دوم ترمودینامیک می باشد، برای سیستم های ترموالکتریک گرمایشی 
و سرمایشی تحت اختلاف دماهای مختلف سطوح سرد و گرم و جریان های 

مختلف بررسی می شود. 
ترموالکتریک  سیستم  اگزرژی  بازده  تغییرات  نشان دهنده   5 شکل 
گرمایشی با تغییرات جریان الکتریسیته در دماهای سطوح گرم 315 ،330 
برای سطح سرد  کلوین  ثابت 300  دمای  گرفتن  نظر  در  با  کلوین  و 345 
اگزرژی  بازده  می باشد. همان طورکه در شکل می توان مشاهده کرد، مقدار 
این جریان  بهینه می گردد که مقدار  الکتریسیته مشخصی  در مقدار جریان 
الکتریسیته بهینه با افزایش اختلاف دمای بین سطوح سرد و گرم افزایش 

می یابد.
دو نکته قابل توجه از مقایسه شکل های 3 و 5 می توان نتیجه گرفت. 
الکتریکی که  این که در تمام مقادیر دماهای سطح گرم، مقدار جریان  اولًا 
منجر به بیشینه شدن بازده اگزرژی می گردد دقیقاً با مقدار جریانی که ضریب 
توجه  با  که  است  این  امر  این  علت  است.  برابر  می کند  بهینه  را  عملکرد 

Fig. 3. COP of two-stage thermoelectric heater versus current in differ-
ent values of TH

شکل 3: تغییرات ضریب عملکرد ترموالکتریک دومرحله ای گرمایشی با 
جریان الکتریکی تحت دماهای مختلف قسمت گرم 

Fig. 4. COP of two-stage thermoelectric cooler versus current in differ-
ent values of TC

شکل 4: تغییرات ضریب عملکرد ترموالکتریک دومرحله ای سرمایشی با 
جریان الکتریکی تحت دماهای مختلف قسمت سرد

Fig. 5. Exergy efficiency of two-stage thermoelectric heater versus cur-
rent in different values of TH

شکل 5: تغییرات بازده اگزرژی ترموالکتریک دومرحله ای گرمایشی با 
جریان الکتریکی تحت دماهای مختلف قسمت گرم
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اگزرژی سیستم  بازده  و  عملکرد  بین ضریب   )17( و   )14(  ،)13( روابط  به 
ترموالکتریک دومرحله ای رابطه مستقیمی وجود دارد. ثانیاً، بر خلاف ضریب 
عملکرد که با افزایش دمای سطح گرم مقدار آن کاهش می یابد )شکل 3(، 
دمای  افزایش  با  دومرحله ای  گرمایشی  ترموالکتریک  اگزرژی  بازده  مقدار 
سطح گرم افزایش می یابد )شکل 5(. تفاوت موجود بین نتایج قوانین اول و 
دوم ترمودینامیک، اهمیت بررسی قانون دوم ترمودینامیک را بیشتر نمایان 

می کند. 
علت افزایش بازده اگزرژی سیستم ترموالکتریک دومرحله ای گرمایشی 
با افزایش دما این است که با توجه به روابط )13(، )14( و )17( بازده اگزرژی 
کارنو  فاکتور  در  عملکرد  ضریب  ضرب  حاصل  با  برابر  حقیقت  در  سیستم 
یافته  افزایش  کارنو  فاکتور  مقدار  گرم  سطح  دمای  افزایش  با  که  می باشد 
در حالت گرمایش  آن جایی که  از  مقدار ضریب عملکرد کاهش می یابد.  و 
فاکتور کارنو پارامتر غالب می باشد، افزایش دمای سطح گرم منجر به افزایش 
بازده اگزرژی ترموالکتریک دو مرحله ای گرمایشی می گردد. نکته مهم دیگر 
که از مقایسه شکل های 3 و 5 می توان نتیجه گرفت این است که بر خلاف 
ضریب عملکرد که از محدوده مشخصی از جریان الکتریسیته، تغییرات دما 
تأثیر قابل توجهی بر ضریب عملکرد ندارد، بازده اگزرژی در تمام محدوده 

جریان الکتریسیته قابل قبول، در دماهای بالاتر بیشتر است.
دومرحله ای  ترموالکتریک  اگزرژی یک سیستم  بازده  تغییرات   6 شکل 
سرمایشی را با تغییرات جریان الکتریسیته در دمای مختلف سطح سرد نشان 

می دهد.
مطابق این شکل همانند حالت گرمایش، در این حالت نیز مقدار بازده 
می رسد.  خود  مقدار  حداکثر  به  مشخصی  الکتریسیته  جریان  در  اگزرژی 
بازده  افزایش  به  منجر  دما  اختلاف  افزایش  که  گرمایش  حالت  برخلاف 

سرمایشی  دومرحله ای  ترموالکتریک  برای   ،)5 )شکل  می گردد  اگزرژی 
افزایش اختلاف دمای بین سطوح سرد و گرم منجر به کاهش بازده اگزرژی 
می شود )شکل 6(. علت این امر این است که در حالت سرمایشی بر خلاف 
سرمایشی  سیستم  عملکرد  ضریب  کاهش  غالب  پارامتر  گرمایشی،  حالت 

می باشد که منجر به کاهش بازده اگزرژی می شود.
شدن  بیشینه  به  منجر  که  جریانی  مقدار  نیز  سرمایش  حالت  در 
عملکرد  ضریب  بهینه  الکتریسیته  جریان  با  دقیقاً  می گردد  اگزرژی  بازده 
ترموالکتریک دومرحله ای سرمایشی یکسان است. همچنین با مقایسه نتایج 
شکل های 5 و 6 می توان مشاهده کرد که بازده اگزرژی برای ترموالکتریک 
در  گرمایشی  مرحله ای  دو  ترموالکتریک  از  کمتر  سرمایشی  مرحله ای  دو 

اختلاف دماهای مشابه است. 

نتیجه گیری- 4
در تحقیق حاضر عملکرد یک سیستم ترموالکتریک دومرحله ای با هدف 
استفاده به عنوان سیستم گرمایشی و سرمایشی از دیدگاه قوانین اول و دوم 
ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ضریب عملکرد به عنوان 
پارامتر  عنوان  به  اگزرژی  بازده  و  ترمودینامیک  اول  قانون  کلیدی  پارامتر 
و  دومرحله ای سرمایشی  ترموالکتریک  برای  ترمودینامیک  دوم  قانون  مهم 
از  آمده  به دست  نتایج  مقایسه شدند. مهم ترین  با هم  و  گرمایشی محاسبه 

مطالعه حاضر را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
مقدار  الکتریسیته  جریان  تغییر  با  سرمایش  و  گرمایش  درحالت   •
ضریب عملکرد و بازده اگزرژی بیشینه می شود که مقدار این جریان 
الکتریسیته بهینه برای بازده اگزرژی و ضریب عملکرد یکسان است. 
ترموالکتریک  گرم  و  سرد  سطوح  بین  دمای  اختلاف  افزایش  با   •
دومرحله ای، مقدار جریان الکتریکی که منجر به بیشینه شدن ضریب 
عملکرد و بازده اگزرژی می گردد در هر دو حالت گرمایش و سرمایش 

افزایش می یابد.
افزایش اختلاف دمای بین سطوح سرد و گرم مقدار ضریب عملکرد   •
را  سرمایشی  و  گرمایشی  دومرحله ای  ترموالکتریک  سیستم  دو  هر 

کاهش می دهد.
مقدار ضریب عملکرد بهینه در حالت گرمایش، به ازای دماهای سطح   •
و   1/997  ،3/383 برابر  ترتیب  به  کلوین   345 و   330  ،315 گرم 
1/522 می باشد که به ترتیب در جریان های 4/08، 7/695 و 10/95 
آمپر رخ می دهد. همچنین در حالت سرمایش مقدار ضریب عملکرد 
بهینه، به ازای دماهای سطح سرد 285، 270 و 255 کلوین به ترتیب 
برابر 2/08، 0/696 و 0/236 می باشد که به ترتیب در جریان های 

4/49، 9/35 و 14/91 آمپر اتفاق می افتد. 
و  سرد  سطوح  بین  دمای  اختلاف  افزایش  با  اگزرژی  بازده  مقدار   •
گرم در ترموالکتریک دومرحله ای گرمایشی افزایش می یابد ولی در 

ترموالکتریک دومرحله ای سرمایشی کاهش پیدا می کند.

Fig. 6. Exergy efficiency of two-stage thermoelectric cooler versus cur-
rent in different values of TC

شکل 6: تغییرات بازده اگزرژی ترموالکتریک دومرحله ای سرمایشی با 
جریان الکتریکی تحت دماهای مختلف قسمت سرد
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